SIMBOLOGIA

NOTA: O sistema de Sinalizagdo de emergéncia adotado atenderd
ao contido na Instrugdo Técnica n®*15 do CBMMG EXTINTOR — CARGA DE P6 BC

EXTINTOR — CARGA D’AGUA

ALARME DE INCENDIO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

Nota: A lluminagdo de Emergéncia estd ligada ao moto—gerador.

EXTINTOR — CARGA DE CO2 CENTRAL DE ALARME

Nota: As dimensSes dos extintores e dos sistemas de seguranga EXTINTOR — CARGA DE PO BC — SOBRE RODAS HIDRANTE SIMPLES
estdo indicadas no quadro de medidas de seguranga contra

incéndio,nas placas indicativas e respectivos desenhos.

EXTINTOR — CARGA D’AGUA — SOBRE RODAS HIDRANTE DUPLO

EXTINTOR — CARGA DE CO2 — SOBRE RODAS REGISTRO DE RECALQUE

Nth: item 6.1.1.3.1 — in-C iso 1. n* 3 . . PAREDE CORTA—FOGO JACIONADOR  BOMBA DE INCENDIO (BOT. LIGA/DESLIGA
O sistema de seguranga instalado possui a mesma capacidade e
dimensdo. GRUPO MOTO GERADOR RESERVA DE INCENDIO

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS NATURAL BOMBA DE INCENDIO

VASO DE PRESSAO

Nota: CONFORME ITEM 5.5.4.6 — letra A — da ITO8 — As Saidas

de Emergéncia devem ser corta—fogo & prova de fumaga PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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